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NOTE

Accura 3700

V,A,kW,PF,kWh

전기안전관리법

전기안전관리자의 직무에 관한 고시

전기설비 원격감시 및 제어기능에 관한 고시

전기안전종합정보시스템

점검결과 기록표 작성 (4년간 보관)

시스템에 매월 점검결과를 입력하면

(적용근거)

정기검사 받을 때 안전공사에 제출하지 않을 수 있음.

디지털전력계

수배전반_전력품질 < 디지털 복합보호계전기

Accura 7300/7500

수배전반_전력품질 < 디지털 전력계

Accura 3700

TR반_누설전류측정 < 디지털 전류계(NCT 100/5A)

디지털전류계 :

ACB반_전력품질 < 디지털 전력계

Accura 3700

(디바이스 기능)

(배선 사양)

단상전류계측모듈 : 

UL 2919 RS-485 1P/2P, 0.25-4.0 mm² (24-12AWG) 

(RS-485 Cable)

Braided Shielded Twisted Pairs

STP (Braided Shilded Twisted Pairs

(Ethernet Cable)

SFTP (Braided Foilded Shielded Twisted Pairs

0.14-2.5mm² (26-14AWG)

(Power Cable)

Accura 7300

디지털전력계
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디지털전류계

TR 디지털온도계 : PT-100

TR반_TR 온도측정 < 디지털 온도계 

디지털온도계

PT-100

Accura 2350-1PSCSH

V,A,kW,PF,F,kWh

OCR,OCGR,UVR,OVR

복합보호계전기

센서
PT-100


